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TEST Reg.No. 168

Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Vitten Vandvaerk Rapportnr.: AR-21-CA-21111951-01
Kroghsvej 27 Batchnr.: EUDKVE-21111951
8382 Hinnerup Kundenr.: CA0003790
Att.: Klaus H. Pedersen Modt. dato: 04.10.2021
Provested: Vitten Vandveerk - Ledningsnet - 78473 - V20000400 / 4713000499
Udtagningsadresse: Vittenvej 62, 8382 Hinnerup
Provetype: Drikkevand - Driftskontrol
Proveudtagning: 04.10.2021 kl. 11:10
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S DSN5
Analyseperiode: 04.10.2021 - 08.10.2021
Prevemaerke: Kakken
Lab prevenr: 835-2021- Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode a) Urel
80933263 Min. Max. (%)
Mikrobiologi
Coliforme bakterier 37°C 2 ! MPN/100 ml i.m. 1 1ISO 9308-2:2012 0.25%
Escherichia coli <1 MPN/100 ml i.m. 1 1ISO 9308-2:2012 0.25%
Enterokokker <1 CFU/100 ml i.m. 1 1ISO 7899-2:2000 0.11%
Kimtal ved 22°C <1 CFU/ml 200 1 1SO 6222:1999 0.15”
Uorganiske forbindelser
Nitrit 0.0023 mg/l 0.1 0.001  SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 15
Metaller
Aluminium (Al) 1.6 ug/l 200 0.2 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Arsen (As) 0.28 ug/l 5 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Bly (Pb) 0.062 ug/l 5 0.025 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Cadmium (Cd) <0.003 ug/l 3 0.003 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Chrom (Cr) <0.03 pg/l 50 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Kobber (Cu) 6.8 ug/l 2000 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Nikkel (Ni) 0.058 ug/l 20 0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Zink (Zn) 28 ug/l 3000 0.3 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Oplysninger fra prevetager
Akkrediteret prgvetagning Ja DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: A
Prgvetagning efter flush Udfert DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A

Underleverandor:

A: Eurofins Miljg Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater maerket

De angivne kravveerdier er vejledende, da praven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Kopi til:

Favrskov Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Tegnforklaring:
<: mindre end

>: stgrre end

#: ingen parametre er pavist
DL: Detektionsgreense

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p..  ikke pavist
im.: ikke malelig

n): udfert af underleverander

! overholder ikke kravvaerdierne i Miligministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgarelsen).

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere starre end oplyst pa rapporten.

9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljgministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgarelsen).

Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Analyserapport
Provested: Vitten Vandveerk - Ledningsnet - 78473 - V20000400 / 4713000499
Udtagningsadresse: Vittenvej 62, 8382 Hinnerup
Provetype: Drikkevand - Driftskontrol
Proveudtagning: 04.10.2021 kl. 11:10
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S DSN5
Analyseperiode: 04.10.2021 - 08.10.2021
Prevemaerke: Kakken
Lab prevenr: 835-2021- Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode a) Urel
80933263 Min. Max. (%)
08.10.2021
Kundecenter Eurofins Miljg A/S
TIf: 70224256 Kundecenter

Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p..  ikke pavist

#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig

DL: Detektionsgraense n): udfert af underleverander

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere starre end oplyst pa rapporten.

9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljgministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgarelsen). Side 2 af 2
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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